
COMITÊ DE BIOSSEGURANÇA
Relatório de Salas dos diversos setores do IFMT Campus Cáceres – Prof. Olegário Baldo

SETOR

LEVANTAMENTO DE DADOS DO SETOR

Quantidade de usuários 
simultâneos no local (1,5 

metros de distância)

Área útil 
(m²)

Tem ar 
condicionado? 

sim ou não

Tem 
ventilador? 
sim ou não, 

tipo

Tem janela? quantas?
Possível 

renovação 
natural do ar?

Recomendações de ocupação

Biblioteca: 
1 Salão Principal com estantes de Livros e 
Computadores para pesquisas de discentes 

20 usuários e 2 servidores na 
recepção

291,01 sim não
sim, 8 janelas de 
abertura ampla

sim
priorizar ventilação natural com portas e 

janelas abertas

1 Sala para Administrativo

3 (possível necessidade de 
rearranjo de mobiliário)

27,20 sim não não
sim, considerar 

porta aberta a todo 
momento

priorizar ventilação natural com porta 
aberta

1 Sala para jogos e/ou sala de estudos
6 (possível necessidade de 

rearranjo de mobiliário)
55,35 sim não sim, 4 sim

priorizar ventilação natural com portas e 
janelas abertas

2 Banheiros: Masculino / Feminino - 14,00 não não sim, 1 basculante não janela aberta

Total: 3 Salas + 2 Banheiros

Audiovisual:
I Salão principal para aulas e eventos 
pequenos

23 ouvintes e no máximo 4 
palestrantes no palco

110,22 sim não sim, 4 grandes
sim, desde que a 

porta esteja aberta
priorizar ventilação natural com portas e 

janelas abertas
Total: 1 Sala

Setor Administrativo:

1 Sala (SIEC)
2 servidores e 1 visitante 20,90 sim não sim, 1de abertura ampla sim

priorizar ventilação natural com portas e 
janelas abertas

1 Sala CGTI - sala maior
4 servidores 43,41 sim não

sim, 3 janelas de 
abertura ampla

sim
priorizar ventilação natural com portas e 

janelas abertas

1 Sala CGTI - sala menor
2 servidores 21,00 sim não sim, 1 sim

priorizar ventilação natural com portas e 
janelas abertas

1 Sala CGTI - rack
- 21,20 sim não sim sim

necessidade de condicionador de ar 
acionado para manutenção de maquinas e 

computadores

1 Sala CGGP - Recepção
1 servidor e 1 visitante 14,60 sim não não

sim, considerando 
porta aberta

priorizar ventilação natural com portas e 
janelas abertas



1 Sala CGGP - Administração

2 servidores e 1 visitante 
(possível rearranjo de 

mobiliário)
20,80 sim não sim sim

priorizar ventilação natural com portas e 
janelas abertas

1 Sala CGGP - Arquivo - 36,60 não não sim, 1 sim janela e porta abertas

Gabinete - recepção
1 servidor e 1 visitante 21,74 sim não sim, 1 sim

priorizar ventilação natural com portas e 
janelas abertas

Gabinete - secretaria
1 servidor e 1 visitante 16,50 sim não sim, 1 sim

priorizar ventilação natural com portas e 
janelas abertas

Gabinete - sala do Diretor
1 servidor e 2 visitantes 40,74 sim não sim, 1 sim

priorizar ventilação natural com portas e 
janelas abertas

Copa dos Servidores
8 31,76 não

sim, 2 
ventiladores de 

teto

sim, 2 janelas 
basculantes e 1 janela de 

abertura ampla.
sim respeitar distanciamento

1 Sala do setor de Fotocópias
1 11,00 sim

sim, 1 
ventilador de 

parede
sim, 1 basculante sim uma pessoa por vez

1 sala (ASSECOM) Setor de comunicação
1 servidor e 1 visitante 12,00 sim não sim, 1 de abertura ampla sim

priorizar ventilação natural com portas e 
janelas abertas

1 Sala (SRE) Secretaria de Registros 
Escolares

3 servidoress e 2 visitantes 53,00 sim não

sim, 2 janelas 
basculantes e 2 janelas 

de abertura ampla. 
Janela da sala de arquivo 

obstruída.

sim
priorizar ventilação natural com portas e 

janelas abertas

1 Sala Coordenação de cursos
4, permanência variável 25,90 sim não sim, 1 de abertura ampla sim

priorizar ventilação natural com portas e 
janelas abertas

1 Sala (SOAP)

2 servidores e 2 visitantes 
(possível necessidade de 
adequação de mobiliário)

19,35 sim não 1 de abertura ampla sim
priorizar ventilação natural com portas e 

janelas abertas

1 Sala (DDE)

1 servidor e 2 visitantes 
(possível necessidade de 
adequação de mobiliário)

19,35 sim não 1 de abertura ampla sim
priorizar ventilação natural com portas e 

janelas abertas

1  antessala CGE

3 servidores e 3 visitantes 
(possível necessidade de 
adequação de mobiliário)

22,80 sim não sim, 1 basculante sim
priorizar ventilação natural com portas e 

janelas abertas

1 sala coordenação CGE

3 servidores e 2 visitantes 
(possível necessidade de 
adequação de mobiliário)

16,15 sim não sim, 1 de abertura ampla sim
priorizar ventilação com portas e janelas 

abertas

1 Sala Coordenação de Extensão
4 (possível necessidade de 

adequação de móveis)
17,12 sim não sim, duas sim

priorizar ventilação natural com portas e 
janelas abertas

1 Sala Laboratório de Química
8 discentes , 1 docente e 1 

técnico
75,45 sim não sim, 4 grandes sim

priorizar ventilação natural com portas e 
janelas abertas

1 Sala Laboratório de biologia
12 discentes  e 1 docente 69,71 sim não

sim, 2 grandes e 2 
pequenas

sim
priorizar ventilação natural com portas e 

janelas abertas



1 Sala Laboratório de física
12 discentes  e 1 docente 54,45 sim

sim, 2 
ventiladores de 

teto

sim, 2 grandes e 1 
pequena

sim
priorizar ventilação natural com portas e 

janelas abertas

1 Sala dos Armários dos discentes (antiga 
sala 5)

Variável 53,14 não não
sim, 2 grandes e 2 

basculantes
sim

priorizar ventilação natural com portas e 
janelas abertas - respeitar distanciamento

Bloco 5 - Salas de aula 1 e 2
12 discentes  e 1 docente 55,05 sim não

sim, 2 grandes e 2 
basculantes

sim
priorizar ventilação natural com portas e 

janelas abertas

Bloco 3 - Salas de aula 3 e 4
12 discentes  e 1 docente 55,05 sim não

sim, 2 grandes e 2 
basculantes

sim
priorizar ventilação natural com portas e 

janelas abertas

Bloco 1 -Salas de aula 6,7 8 e 9
12 discentes  e 1 docente 64,40 sim não sim, 2 grandes sim

priorizar ventilação natural com portas e 
janelas abertas

Laboratório de Informática - sala 5
16 discentes  e 1 docente 53,14 sim não

sim, 2 grandes e 2 
pequenas

sim
priorizar ventilação natural com portas e 

janelas abertas

Laboratório de Informática - sala 6
16 discentes  e 1 docente 53,14 sim não

sim, 2 grandes e 2 
pequenas

sim
priorizar ventilação natural com portas e 

janelas abertas

Laboratório de Informática - sala 7
20 discentes  e 1 docente 80,40 sim não

sim, 3 grandes e 4 
pequenas

sim
priorizar ventilação natural com portas e 

janelas abertas

1 Sala Lab GEO
20 discentes  e 1 docente 73,80 sim não sim, 5 grandes sim

priorizar ventilação natural com portas e 
janelas abertas

1 Sala Lab. Topografia
19 discentes  e 1 docente 80,40 sim não

sim, 5 grandes e 1 
pequena

sim
priorizar ventilação natural com portas e 

janelas abertas

Salas 1 e 2 - docente do lab. Topografia
1 docente e 1 visitante (cada 

sala)
12,71 sim sim, 1 de teto sim, 1 grande sim um por vez

1 Sala Serviços de Limpeza + Banheiros M/F
4 39,93 não sim, 1 de teto sim, 3 basculantes sim

priorizar ventilação natural com porta e 
janelas abertas

Sindicato SINASEFE

3 servidores e 2 visitantes 
(possível necessidade de 
rearranjo de mobiliário)

20,95 sim não sim, 1 grande sim
priorizar ventilação natural com portas e 

janelas abertas

Total: 54 salas

Refeitório:

1 Salão de Refeições
28 335,53 não sim, 4 de teto sim, 6 grandes sim

priorizar ventilação natural com portas e 
janelas abertas

1 Sala de Panificação
2 32,62 não

sim, 1 de 
parede e 2 
exaustores

sim, 3 sim
portas e janelas abertas e exautores 

acionados

cozinha (sala de cocção)
6 63,53 não

sim, 4 
exaustores

sim, 2 basculantes sim
portas e janelas abertas e exautores 

acionados

1 Sala higienização de utensílios (pratos, 
talheres, panelas, copos, etc)

3 27,41 não
sim, 2 

exaustores
sim, 2 basculantes sim

portas e janelas abertas e exautores 
acionados

1 Sala de dispensa de produtos alimentícios
2 22,82 não não sim, 1 basculante sim

alternar permanência de apenas 1 servidor 
por vez, se possível. Manter portas e 

janelas abertas



1 Sala Administrativa (Nutrição)
1 12,99 sim sim, 1 de teto sim, 1 basculante sim

priorizar ventilação natural com portas e 
janelas abertas

1 Sala para guardar as Panelas e outros 
recipientes usados na cozinha

1 13,46 não sim, 1 exaustor Não
sim, com 

exaustores ligados
portas e janelas abertas e exautores 

acionados

1 sala de limpeza de panelas
1 13,40 sim não

não, apenas abertura de 
entrada

sim
portas e janelas dos outros ambientes 
estejam abertos e os exaustores em 

funcionamento. 

1 sala pequena de armários
1 4,47 não não não não

restringir permanência do servidor, se 
possível

1 sala de freezers
2 31,19 não não veneziana sim

portas e janelas dos outros ambientes 
estejam abertos e os exaustores em 

funcionamento. 

1 área de higienização de frutas e verduras 6 40,29 não não não, espaço aberto sim respeitar distanciamento

Banheiros M/F - não não veneziana sim janela aberta

Total:  11 Salas + 2 Banheiros

Área central:

1 Sala (CGCL) - sala maior

5 (possível necessidade de 
rearranjo e adequação de 

mobiliário)
31,82 sim não sim, 3 basculantes.

sim. A sala anexa 
não é possível.

priorizar ventilação natural com portas e 
janelas abertas

1 Sala anexa (CGCL) - sala maior

2 (possível necessidade de 
rearranjo e adequação de 

mobiliário)
12,45 sim nao não não

restringir uso por falta de condições de 
renovação de ar

1 Sala (CGAF)

4 (possível necessidade de 
rearranjo e adequação de 

mobiliário)
32,26 sim não

sim, 2 basculantes e 1 de 
ampla abertura

sim.
priorizar ventilação natural com portas e 

janelas abertas

1 Sala (CGAC)

2 servidores e 2 visitantes 
(possivel necessidade de 
rearranjo do mobiliário)

27,45 sim não sim, 2 basculantes. sim
priorizar ventilação natural com portas e 

janelas abertas

1 Sala (SC)

2 servidores e 2 visitantes 
(possivel necessidade de 
rearranjo do mobiliário)

27,45 sim não sim, 2 basculantes sim
priorizar ventilação natural com portas e 

janelas abertas

DAP recepção
2 15,75 sim não sim, 1 basculante sim

priorizar ventilação natural com portas e 
janelas abertas

DAP direção
2 15,75 sim não sim, 1 grande sim

priorizar ventilação natural com portas e 
janelas abertas

1 Sala ( Posto de venda de alimentos e 
refeições)

1 34,45 sim
sim, 1 de 

parede
sim, 1 metálica sim

priorizar ventilação natural com portas e 
janelas abertas

2 Sala (Depósito de Livros e outros)
variável 36,70 não não sim, 2 metálica sim

priorizar ventilação natural com portas e 
janelas abertas

Banheiros dos Servidores M/F variável não não sim, 1 basculante sim janelas sempre abertas

Total: 11 Salas + 2 Banheiros



Bloco A (docentes):

10 Salas
3 (possivel necessidade de 
adequação de mobiliário)

14,70 sim não sim, 1 grande sim
priorizar ventilação natural com portas e 

janelas abertas

banheiros M/F - 9,72 não não sim, 1 basculante sim janelas sempre abertas

Total: 10 Salas + 2 Banheiros

Bloco B ( docentes):

10 Salas
3 (possível necessidade de 
adequação de mobiliário)

14,70 sim não sim, 1 grande sim
priorizar ventilação natural com portas e 

janelas abertas

Banheiros M/F - 11,40 não não sim, 1 basculante sim janelas sempre abertas

Total: 10 Salas + 2 Banheiros

Bloco C ( Salas de Aula):

Salas 10 a 17
16 discentes  e 1 docente 60,20 sim não sim, 2 janelas sim

priorizar ventilação natural com portas e 
janelas abertas

Banheiros M/F - 51,08 não não sim,  basculante sim janela sempre aberta

Total: 8 Salas + 2 Banheiros

Área da Mecanização:

1 Sala de aula
20 discentes  e 1 docente 74,75 sim não sim, 6 basculantes sim

priorizar ventilação natural com portas e 
janelas abertas

1 Sala Adm. 1 - sim não sim, 1 basculante sim um por vez

1 Sala de Marcenaria
- - não não sim, 2 basculantes sim

priorizar ventilação natural com portas e 
janelas abertas

1 Salão aberto (Oficina Tratores e máquinas) - - não não não tem,lugar aberto sim, galpão aberto respeitar distanciamento

Banheiros M/F - - não não sim, 1 pequena sim janela sempre aberta

Total: 3 Salas + 2 Banheiros + 1 salão

Garagem:
1 Barracão de Estacionamento dos veículos - não não não se aplica sim, galpão aberto respeitar distanciamento

2 Salas pequenas
- não sim, 1 de teto sim, 1 basculante sim

priorizar ventilação natural com portas e 
janelas abertas

3 depósitos - não não não não restringir uso e permanência

banheiro - não não não não restringir uso e permanência

Total: 2 Salas e 1 banheiro

Ginásio de Esportes:
1 Salão de Jogos - 1393,00 não não barracão aberto sim respeitar distanciamento

2 Camarins para troca de Roupas - 29,27 não não sim, 1 janela basculante sim respeitar distanciamento



Banheiros M/F - 9,38 não não sim, 1 janela basculante sim janela sempre aberta

Total: 2 Salas + 2 Banheiros + 1 Salão

CSA

1 recepção e 3 salas
3 58,85 sim não sim, 4 basculantes sim

priorizar ventilação natural com portas e 
janelas abertas

Almoxarifado:
Almoxarifado 1 - 57,04 não não venezianas sim respeitar distanciamento

Almoxarifado 2 - 110,54 não não venezianas sim respeitar distanciamento

1 Sala do Administrativo
1 6,45 não não sim, 1 janela pequena sim

priorizar ventilação natural com portas e 
janelas abertas

Total: 1 Salas + 2 salões

Coord. Almoxarifado e Patrimônio

1 sala

3 (possível necessidade de 
rearranjo de adequação de 

mobiliário)
19,25 sim não

sim, 1 basculante. 
Necessita reparo

renovação 
prejudicada devido 
obstrução da janela

restringir permanência a uma pessoa por 
vez até que a janela seja consertada. 

Auditório:

1 Salão Principal
40 ouvintes sentados 253,00 sim não não não

restringir uso por falta de condições de 
renovação de ar

1 Sala de ensaio
11 pessoas 47,60 sim não sim sim

priorizar ventilação natural com portas e 
janelas abertas

1 Sala de Instrumentos
- 15,00 sim não sim, 2 sim

priorizar ventilação natural com portas e 
janelas abertas

2 Banheiros M/F - 15,70 não não sim, 1 sim janela aberta

1 Sala de controle Energia e Ares-
condicionados

- 7,60 não não não não
restringir uso por falta de condições de 

renovação de ar

1 Sala pequena em frente a sala de ensaio
- sim não sim, 1 sim

priorizar ventilação natural com portas e 
janelas abertas

Total: 4 Salas + 2 Banheiros + 1 Salão

Enfermaria - ambiente de assistência à saúde

Recepção
1 servidor e 2 visitantes 18,78 não sim, 1 de teto sim, 1 grande sim

priorizar ventilação natural com portas e 
janelas abertas

1 Sala de Atendimento
3 (possível necessidade de 
adequação do mobiliário)

15,05 sim sim,1 de teto sim, 1 basculante sim
priorizar ventilação natural com portas e 

janelas abertas

1 Sala de assepsia
2 8,75 não não sim, 1 basculante sim,

priorizar ventilação natural com portas e 
janelas abertas



sala de repouso
2 sim não sim, 1 grande sim

priorizar ventilação natural com portas e 
janelas abertas

1 Banheiro - não não sim, 1 basculante sim janela aberta

Total: 4 salas e 1 banheiro

Ambulatório dentista - ambiente de assistência à saúde

Recepção
1 servidor e 1 visitante 10,50 sim não sim, 1 janela grande sim

priorizar ventilação natural com portas e 
janelas abertas

Sala de procedimento - Gabinete dentista
1 servidor e 1 visitante 10,50 sim não sim, 1 janela basculante sim

priorizar ventilação natural com portas e 
janelas abertas

Sala de esterilização (assepsia)
1 10,50 não não sim, 1 janela basculante sim

priorizar ventilação natural com portas e 
janelas abertas

Depósito - 5,00 não não sim, 1 janela basculante sim janela aberta

Total: 4 salas 

DAE:

Recepção
1 servidor e 2 visitantes 13,75 não não não sim

priorizar ventilação natural com portas e 
janelas abertas

sala 1 (orientação educacional)
1 servidor e 2 visitantes 9,80 sim não sim, 1 grande sim

priorizar ventilação natural com portas e 
janelas abertas

sala 2 (psicóloga)
1 servidor e 2 visitantes 9,80 sim não sim, 1 grande sim

priorizar ventilação natural com portas e 
janelas abertas

sala 3 (assistência para alunos)

2 servidores e 2 visitantes 
(possível rearranjo dos 
móveis ou mobiliário)

20,36 sim não sim, 2 grandes sim
priorizar ventilação natural com portas e 

janelas abertas

Arquivo
- 5,06 não não sim, 1 basculante sim

priorizar ventilação natural com portas e 
janelas abertas

sala 4 (coordenação)
1 servidor e 2 visitantes 10,25 sim não sim, 1 grande sim

priorizar ventilação natural com portas e 
janelas abertas

sala 5 (sala da Fernanda)
1 servidor e 2 visitantes 9,80 sim não sim, 1 grande sim

priorizar ventilação natural com portas e 
janelas abertas

copa
2 7,13 sim não sim, 1 basculante sim

priorizar ventilação natural com portas e 
janelas abertas

banheiro - 3,37 não não sim, 1 basculante sim janela aberta

Total: 8 Salas + 2 Banheiros

Alojamentos Masculino

32 quartos
6 27,55 não não

sim, 1 grande e 1 
basculante

sim
verificar a possibilidade de manter portas 

de entrada e do banheiro abertas para 
aumentar a circulação de ar

32 Banheiros - 11,48 não não sim, 1 basculante sim janela aberta



Total: 32 Salas + 32 Banheiros

Alojamento Feminino 02:

6 Quartos
4 14,79 não não sim, 1 não

verificar a possibilidade de manter portas 
de entrada e do banheiro abertas para 

aumentar a circulação de ar

6 Banheiros - 11,50 não não sim, 1 sim janela aberta

1 sala de estudo 4 24,20 não não sim, 2 sim janela aberta

1 sala de estar 4 24,96 não não sim, 1 sim janela aberta

1 cozinha 2 10,78 não não sim, 1 sim janela aberta

1 lavanderia - 41,42 não não sim, área aberta sim janela aberta

Total: 6 Salas + 6 Banheiros + 3 salas de convivência e 1 lavanderia

Engenharia Florestal:

1 Sala da Coordenação
4 29,65 sim sim, 1 de teto sim, 2 basculantes sim

priorizar ventilação natural com portas e 
janelas abertas

Sala administrativo (sala docente Reginaldo)
1 7,30 sim não sim, 1 basculante sim

priorizar ventilação natural com portas e 
janelas abertas

Sala de aula 1
12 discentes  e 1 docente 47,74 sim sim, 2 de teto sim, 2 basculantes sim

priorizar ventilação natural com portas e 
janelas abertas

Sala de aula 2
12 discentes  e 1 docente 47,74 sim sim, 1 de teto sim, 4 basculantes sim

priorizar ventilação natural com portas e 
janelas abertas

Sala de aula 3
9 discentes  e 1 docente 29,66 sim não sim, 2 basculantes sim

priorizar ventilação natural com portas e 
janelas abertas

Sala de aula 4
12 discentes  e 1 docente (a 

confirmar)
60,35 sim não sim, 3 basculantes sim

priorizar ventilação natural com portas e 
janelas abertas

Sala de aula 5
6 discentes  e 1 docente 33,80 sim sim, 2 de teto sim, 2 basculantes sim

priorizar ventilação natural com portas e 
janelas abertas

Sala de Laboratório (Manipulação)
2 9,85 sim não sim, 1 basculante sim

priorizar ventilação natural com portas e 
janelas abertas

Sala de Laboratório (Germinação)
2 7,40 sim não sim, 1 basculante sim

priorizar ventilação natural com portas e 
janelas abertas

Sala de Laboratório (Higienização)
2 6,20 sim não sim, 1 basculante sim

priorizar ventilação natural com portas e 
janelas abertas

2 Banheiros M/F para os discentes - não não sim, 1 basculante sim janela aberta

2 Banheiros M/F para os Servidores - não não sim, 1 basculante sim janela aberta

Total:  10 Salas + 4 Banheiros

AG1: 

1 Sala de aula
9 discentes  e 1 docente 42,88 sim não não não

restringir uso por falta de condições de 
renovação de ar



1 Sala Administrativo
1 8,07 não sim, 1 de teto sim, 1 basculante

sim, desde que a 
porta esteja aberta

priorizar ventilação natural com portas e 
janelas abertas

Banheiros M/F - 2,07 não não sim, 1 basculante sim janela aberta

Total: 2 Salas + Banheiros

AG3:

1 Sala de aula
9 discentes  e 1 docente 42,80 sim sim, 2 de teto não não

restringir uso por falta de condições de 
renovação de ar

1 Sala Administrativo
1 - sim não não não

priorizar ventilação natural com portas e 
janelas abertas

Banheiro - não não sim, 1 não janela aberta

Total: 2 Salas + Banheiros

Centro de Capacitação:

Saguão
- 38,10 sim não não

sim, desde que a 
porta esteja aberta

priorizar ventilação natural com portas e 
janelas abertas

1 Sala (CPA)
3 (possível readequação dos 

móveis)
15,50 sim não sim, 1 grande sim

priorizar ventilação natural com portas e 
janelas abertas

1 Sala Núcleo Incubador
3 (possível readequação dos 

móveis)
15,50 sim não sim, 1 grande sim

priorizar ventilação natural com portas e 
janelas abertas

1 Sala de aula (Reuniões)

ambiente sem ocupação 
permanente - adequação dos 

móveis
90,70 sim não sim, 3 sim

priorizar ventilação natural com portas e 
janelas abertas

1 Sala Qualificação

ambiente sem ocupação 
permanente - adequação dos 

móveis
51,20 sim não sim, 2 grandes sim

priorizar ventilação natural com portas e 
janelas abertas

miniauditório

ambiente sem ocupação 
permanente - adequação dos 

móveis
42,40 não não não não

restrigir o uso por falta de condições de 
renovação de ar

2 Banheiros M/F - 18,80 não não 1 basculante sim janela aberta

Total: 6 Salas + 2 Banheiros

Zootecnia I:

1 Sala - Sala de aula 2
9 discentes  e 1 docente 42,07 sim não sim, 4 sim

priorizar ventilação natural com portas e 
janelas abertas

sala 1
2 11,35 não não sim, 1 sim

priorizar ventilação natural com portas e 
janelas abertas

sala 2 2 7,48 não não sim,1 sim janela e porta abertas

1 Sala depósito de ferramentas - 11,00 não não sim, 1 sim janela e porta abertas

2 Banheiros M/F - não não não não janelas abertas

Total: 4 Salas + 2 Banheiros



Biocombustível:

Usina de Biodiesel - Sala de Biodiesel
- 101,25 sim não sim, 4 sim

priorizar ventilação natural com portas e 
janelas abertas

Usina de Biodiesel - laboratório
2 11,09 sim não sim, 1 sim

priorizar ventilação natural com portas e 
janelas abertas

Sala de Biodiesel - sala 02
- 27,79 sim não sim, 2 sim

priorizar ventilação natural com portas e 
janelas abertas

Sala de Biodiesel - Laboratório
3 11,70 sim não sim sim

priorizar ventilação com portas e janelas 
abertas

Banheiros M/F - não não não sim janela aberta

Química Industrial

1 salão grande (laboratório)
7 65,36 não não sim, 2 grandes sim

priorizar ventilação natural com portas e 
janelas abertas

salas de equipamentos 1 e 2
3 19,70 sim não sim, 1 cada sim

priorizar ventilação natural com portas e 
janelas abertas

salas 1, 2 e 3
1 servidor e 1 visitante 9,25 sim não sim, 1 cada sim

priorizar ventilação natural com portas e 
janelas abertas

sala quente
1 7,60 não sim, 1 pequena sim

priorizar ventilação natural com portas e 
janelas abertas

sala de balança
1 4,20 não não sim, 1 basculante sim

priorizar ventilação natural com portas e 
janelas abertas

almoxarifado
- 7,60 não não sim, 1 grande sim

priorizar ventilação natural com portas e 
janelas abertas

banheiros m/f - 9,25 não não sim, 1 não janela aberta

Total: 8 salas e 2 banheiros

Agroindústria:

1 sala de aula
18 discentes  e 1 docente 75,85 sim não sim, 2 sim

priorizar ventilação natural com portas e 
janelas abertas

sala 01
- 35,50 sim não sim, 2 sim

priorizar ventilação natural com portas e 
janelas abertas

sala 02 (acesso ao defumador)
- 28,40 sim não não não

restringir uso por falta de condições de 
renovação de ar

laboratório 1
- 40,58 sim sim, 1 de teto sim, 1 sim

priorizar ventilação natural com portas e 
janelas abertas

laboratório 2
- 42,86 sim não sim, 5 sim

priorizar ventilação natural com portas e 
janelas abertas

sala docente
1 docente e 1 visitante 11,17 sim não sim, 1 sim

priorizar ventilação natural com portas e 
janelas abertas

2 Banheiros M/F - não não não não janela aberta



Total: 6Salas + 2 Banheiros

Bovinocultura:
1 Sala de aula Bovino 15 discentes  e 1 docente 69,05 não não sim, 5 grandes sim janelas e portas abertas

1 Sala Inseminação - 30,20 não não sim, 2 basculantes sim janelas e portas abertas

1 Sala Farmácia - 15,00 não não sim, 1 basculante sim janelas e portas abertas

1 sala dispensa de materiais - 5,00 não não sim, 1 basculante sim janelas e portas abertas

1 Sala Administrativo - 13,72 sim não sim, 1 basculante sim janelas e portas abertas

laticínio - 18,90 não não sim, 1 basculante sim janelas e portas abertas

2 Banheiros M/F - 3,50 não não sim, 1 basculante sim janela aberta

Total: 6 Salas + 2 Banheiros

Suinocultura:

1 Sala de aula
9 discentes  e 1 docente 42,07 sim não sim, 3 basculantes sim

priorizar ventilação natural com portas e 
janelas abertas

1 Sala administrativo
1 sim sim,  1 de teto sim, 1 basculante sim

priorizar ventilação natural com portas e 
janelas abertas

2 Banheiros M/F - sim não sim, 1 basculante sim janela aberta

Total: 2 Salas + 2 Banheiros

CGPP:

sala 1 
2 9,04 sim não sim, 1 grande sim

priorizar ventilação natural com portas e 
janelas abertas

sala 2
2 13,36 sim não sim, 1 grande sim

priorizar ventilação natural com portas e 
janelas abertas

sala 3
2 13,37 sim não sim, 1 grande sim

priorizar ventilação natural com portas e 
janelas abertas

sala 4 (sala reunião)
2 8,78 sim não sim, 1 grande sim

priorizar ventilação natural com portas e 
janelas abertas

depósito
- 5,02 não não sim, 1 grande sim

priorizar ventilação natural com portas e 
janelas abertas

Banheiro - 13,36 não não sim, 1 basculante sim janela aberta

Total: 4 Salas + 2 Banheiros

Laboratório de Solos:

Laboratório 1 (Salão maior)
18 151,76 sim não sim,4 grandes sim

priorizar ventilação natural com portas e 
janelas abertas

Laboratório 2 (Salão menor)
10 80,82 sim não sim, 1 grande sim

priorizar ventilação natural com portas e 
janelas abertas



Sala 1 (administrativo)

2 servidores e 2 visitantes 
(possível necessidade de 
rearrajno de mobiliário)

19,95 sim não sim,2 grandes sim
priorizar ventilação natural com portas e 

janelas abertas

Sala 2 (administrativo)

2 servidores e 2 visitantes 
(possível necessidade de 
rearrajno de mobiliário)

25,07 sim não sim,  2 sim
priorizar ventilação natural com portas e 

janelas abertas

sala menor (almoxarifado)
- 13,10 - - sim, 2 sim

priorizar ventilação natural com portas e 
janelas abertas

2 Banheiros M/F - 8,60 não não sim sim janela aberta

Total: 7 Salas + 2 Banheiros

Laboratório Fitossanidade:

1 Sala principal
11 discentes  e 1 docente 64,96 sim não sim, 5 grandes sim

priorizar ventilação natural com portas e 
janelas abertas

Sala 1 (Sala professor)
1 docente e 1 visitante 8,14 sim não sim, 1 basculante sim

priorizar ventilação natural com portas e 
janelas abertas

Sala 2 (sala do técnico) - 9,70 sim? não sim, 2 sim janela aberta

Sala 3 
- 21,03 sim não sim, 2 sim

priorizar ventilação natural com portas e 
janelas abertas

2 Banheiros M/F - 3,75 não não sim, 1 basculante sim janela aberta

Total: 5 Salas + 2 Banheiros

Laboratório Bromatologia:

recepção
- 7,56 não não não

sim, desde que a 
porta esteja aberta

portas abertas para renovação de ar

1 Sala principal
9 74,00 sim não sim, 6 grandes sim

priorizar ventilação natural com portas e 
janelas abertas

sala cromatografia
1 8,60 sim não sim, 1 grande sim

priorizar ventilação natural com portas e 
janelas abertas

1 Banheiro - 7,00 não não sim, 1 basculante sim janela aberta

Total: 2 Salas + 1 Banheiro

Cantina:
1 Sala aberta para clientes variável 135,36 não não salão aberto sim respeitar distanciamento 

1 sala pequena (produtos à venda) variável 18,59 não não sim, 2 basculantes sim respeitar distanciamento 

1 Sala pequena (depósito) - 4,33 não não não não permanência eventual

banheiro m/f - 7,00 não não sim sim janela aberta

Total: 3 Salas 

Guarita:



1 Sala comando
1 - sim sim, 1 de teto sim, 2 sim

priorizar ventilação natural com portas e 
janelas abertas

1 Banheiro - não não sim, 1 basculante sim janela aberta

Total: 1 Sala + 1 Banheiros


